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Poštovani, 
         Dobili smo  Vaš  zahtev za umrežavanje sistema za dojavu požara iz  objektata GP3 i GP4 sa 
mogućnošću praćenja oba sistema u oba objekta. Koristim priliku da Vas  obavestim da su sistemi tipa 
SIEMEMS Algorex CS 1140 za oba objekta poručeni 2008 g.instalirani  I pušteni u rad početkom 2009 
g. Iste godine je izvršena modernizacija,  i otpočeta proizvodnja centralnog uredjaja i modula tipa 
SIEMENS Sinteso, što znači da već duži niz godina se nemogu poručiti moduli za PP centralu tipa 
Algorex CS1140. Pošto je istekao vek trajanja pomenutih centralnih uredjaja, predlažem modernizaciju 
odnosno zamenu postojećih centralnih uredjaja sa centralnim uredjajima nove generacije tipa 
SIEMENS Sinteso (koji će prihvatiti rad postojećih javljača požara) sa mogućnošću umrežavanja i 
praćenja oba sistema u oba objekta ako postoji kablovska instalacija  izmedju objekata. 
          Ponudjenim predlog bise predupredio otkaz u radu centralnog uredjaja kome je već istekao vek 
trajanja, te u slučaju kvara na matičnoj ploći ili  procesoru nepostoji mogućnost popravke.  U tom slučaju 
centralni uredjaj bi se morao zameniti novim. Rok isporuke novog centralnog uredjaja traje 4 do 6 
nedelja, za to vreme objekat nebi bio zaštićen dojavom požara. I pored Vašeg zahteva valjalo bi obaviti  
preventivnu zamenu centralnog uredjaja i modernizaciju postojećeg sistema centralom najnovije 
generacije veoma velikih mogućnosti, tipa SIEMENS SINTESO FC 2060-AA koja će prihvatiti rad 
postojećih javljača požara za automatsku dojavu  požara.  

U poređenju sa starom centralom, nova Sinteso centrala za dojavu požara je boljih 
karakteristika, sa novim, modernim softverom i poboljšanom logikom prepoznavanja požara. Ovim bi 
se uz relativno mala ulaganja, došlo do sistema najmodernije generacije. 
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